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Samhallsbyggnadsforvaltningen Tekniska namnden
Pia Smede

0171-626586

pia.smede@enkoping.se

Rivning av Enkopings gamla badhus, del av
Korsangen 30:1

Forslag till beslut

Forslag till namnden
Tekniska namnden beslutar att:

1. riva Enkdpings gamla badhus, del av Korséngen 30:1.

Beskrivning av arendet

Enkopings gamla badhus ar en del av idrottshuset och ligger pa samma fastighet
som Bahcohallen och Sandbrohallen. Den del av fastigheten som idrottshuset
ligger pa ar belagen inom stadsplanen och tillater byggnad for idrott.

Badhuset ar en del av en storre huskropp, idrottshuset, vilken ar markerad pa bild i
bilaga 1. Detta medfor att badhuset har gemensamma byggnadsdelar med
resterande byggnad.

Ar 2000 togs beslut att badhuset skulle stangas, da det var utdémt ur ett
konstruktionsperspektiv, och i juni 2016 tog kommunfullmaktige beslut om att ett
nytt badhus skulle ligga pa en annan plats. Badhuset nyttjades under aren 1976 till
januari 2021 av upplevelseforvaltningen och har sedan dess varit tomt.

Samhiéllsbyggnadsforvaltningens bedémning
Forvaltningens bedémning ar att gamla badhuset rivs.

Ekonomisk beskrivning:

Uppskattat varde: Ej aktuellt
Taxeringsvarde: Ej aktuellt

Bokfort varde 2 400 000 kronor
Driftkostnad per ar: 1 079 000 kronor
Rivningskostnad: ca 6 000 000 kronor

Underhallsbehov

Konstruktionen pa badhuset ar utdomd och det gar darfor inte att nyttja byggnaden
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for andamalet, bilaga 2. Det ar heller inte lampligt att renovera byggnaden for
annat &ndamal eftersom konstruktionen ar instabil och darfér utdémd.

Stadsplan
Fastigheten ar en del av stadsplan 121, vilken vann laga kraft ar 1968 och omradet
tillater byggnader avsedda for idrottsandamal.

Tidsplan

Vid beslut om rivning kommer det att genomfdras tidigast 2025 forutsatt att det
finns ekonomisk tackning och att det inte uppstar dolda utmaningar som vi inte
kanner till i dagslaget.

Bilaga 1: Beskrivning och bilder dver fastigheten och gamla badhuset.
Bilaga 2: Statusutlatande oktober 2019

Emanuel Olofsson Pia Smede
Verksamhetschef fastighet Fastighetsforvaltare
Enkdpings kommun Enkdpings kommun
Kopia till:

Kommunstyrelsen for kdnnedom
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KOMMUN 2023-12-20 TF2023/1329
Samhallsbyggnadsforvaltningen Tekniska namnden
Pia Smede

0171-626586
pia.smede@enkoping.se

Bilaga 1: Beskrivning och bilder som underlag till
beslutsarende om rivnhing av Enkopings gamla badhus,
del av Korsangen 30:1

Fastighetsbeskrivning

Adress: Torggatan 2 A
Fastighetsbeteckning: Del av Korsangen 30:1
Yta (BRA): ca 1595 kvm

Byggar: 1975

Stadsplan: Stadsplan 121

Teknisk beskrivning, byggnad:

Grund: Betongplatta
Stomme: Tra/stal

Tak: Papp

Fasad: Tegel
Ventilationssystem: FTX
Uppvarmningssystem: Fjarrvarme

A

Forvaltningens forslag ar att riva den del av byggnaden som ar markerat med rott.
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EB Statusutlatande

1r Datum Vart uppdragsnummer

o 2019-10-24 19255

=3 Revideringsdatum Sida
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Var kontaktperson Direkttelefon E-post
Ingemar Kallebrink, 010-161 10 25 ingemar.kallebrink@btb.se
Uppdragsansvarig

Enkopings gamla simhall

BTB har pa uppdrag av Enkdpings kommun undersokt tekniskt skick av byggnadens stomme och
klimatskal, samt viss historik pa simhallen belidgen pa Torggatan 2A. Utlitandet omfattar
simhallsdelen. Simhallen byggdes 1975 och har i 6ver 20 ar haft gradvis 6kande problem med
nedbrytning av betong och armering runt framférallt 25-metersbhassdngen och hoppbassingen. | dag
ar skicket pa betongen sé dalig att konstruktionen har sikerhetsstimpats och besiktats en gangi
manaden. Eftersom bassingerna sedan tidigare redan ir utdémda och star under uppsikt till
simhallen tas ur bruk har skadorna pa dessa bara beskrivits oversiktligt.

Tak

Taket beddms vara i acceptabelt skick, det férekommer gamla lagningar men inga uppenbara tecken
syns pa att det finns lackor i dag. Pa flera stillen har det uppstatt blasor i takpappen vilket kan tyda
pa ett angtryck inifrdn. Detta kan vara en kombination av den fuktiga miljon och brister i angsparren.

Limtrastomme

Limtrdstommen &r dverlag i relativt gott skick bedémt av vad som gar att se invandigt fran simhallen
aven om lokala skador kan observeras. Det finns spar av att vatten har runnit langs trdet fran vad
som tros vara kondens fran vdggarna men inget tyder p3 att detta &r djupare skador.

Pa minst 3 limtrépelare kunde rétskador observeras i golvnivan, vid en eventuell teknisk upprustning
av byggnaden behdver detta tra tas bort och ersittas med en ny konstruktionslosning.

Byggnadstekniska Byran Telefon  010-161 10 00 Org.nr 556624-9388
Vaksalagatan 12 Epost info@btb.se www.btb.se
753 20 Uppsala
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Rétskadade pelarfétter och rostig fotplat

Yttervaggar

Latta yttervdggar med glaspartier ar genomgaende i s& déligt skick att de maste bytas ut i sin helhet.

Skadade ldttviiggspartier i entresoldelen

Det angssparren har bitvis lossnat och det &r mycket tunn isolering med diverse fuktskador.
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Bassanger och kallare

All synlig betong i bassdngvaggarnas utsida ar i mycket daligt skick och beddms som férbrukad utan
mojlighet till reparation. (25-metersbassangen och hoppbassingen). Skadorna kan primart harledas
till otétheter mellan avrinningsranna och bassing. Ar 2010 gjordes en miljinventering som visade pa
mycket héga kloridhalter i betongen. Klorider i betong orsakar galvanisk korrosion hos armeringen
vilket kan observeras med tydlighet pa plats.

Kraftig skadad betong med hela det undre téickskiktet borta och armeringen frilagd

Hela grundldggningen inklusive basséngbottnarna dr utférda med stédpalar, palarna och
palplintarnas skick under de synligt skadade delarna ar okant.

En tydlig sdttningsskada syns i det ena hérnet av hoppbassingen, dir vattennivan rinner éver kanten.
Kan i princip bara bero pa att palen eller ndgot annat i undergrunden gett vika.

Hopptornet forstéarktes kort efter att det fardigstallts med inspénda stag, dessa ar i dag rostiga.
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Sdttning i hoppbassdngens hérn
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En spricka finns dven i tegelvdggen intill en pelare mot omklddningsdelen. Detta tyder pa en
sdttningsskada och att pelarfundamentet sjunkit av okénd

Spricka i golvet av okdnd orsak

anledning.
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Forslag pa atgarder

Var bedémning &r att kallaren &r i sa daligt skick att det skulle vara fér kostsamt och komplicerat att
renovera den. Aven om det finns delar, frimst langt ifran bassingerna, som till synes dr i gott skick ar
kallarens konstruktion som ett nedsankt karl kostsam att géra delvisa atgarder pa. D3 allt star under
grundvattentryck skulle vatten och lera forsa in sa fort man bérjade riva det som &r trasigt.

Inom ramen for detta utlatande har vi inte studerat méjliga atgirdsférslag for grunden men tva

tankbara spar ar att:

1. Riva basséngdelen helt, fylla upp marken och isolera upp nya ytterviggar mot

omklddningsdelen och bowlinghallen.

2. Behdlla limtrastommen. Fylla igen kéllaren och basséngerna, sld/borra nya palar fran
markniva och gjuta en ny betongplatta. Delar av den gamla betongstommen kommer att
behéva leva vidare for att bara limtrastommen, den liggs d& under jord vilket betongen inte
dar anpassad for. Byta ut och rusta upp klimatskalet. Ekonomiskt innebar detta okinda risker
som kan visa sig forst under byggskedet. Eventuella beridknade besparingar for att behalla

stommen kan snabbt &tas upp.
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